Solec Kujawski, 28.02.2023r.

Specyfikacja techniczna

Montaz paneli fotowoltaicznych na budynku siedziby Starostwa Powiatowego
w Grudzigdzu

Adres inwestycji: ul. Matomtyriska 1, 86-300 Grudzigdz

Nazwa obiektu: Siedziba Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu

Inwestor: Powiat Grudzigdzki

1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej jest Analiza Wykonawcza, kiora jest

zatgcznikiem do Specyfikacji Technicznej nr 1, oraz stanowi integraing cze$é Specyfikacii

Technicznej.

2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest spis wymagan, jakie powinna spetniaé
ustuga wykonania projektu oraz dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej na obiekcie
siedziby Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu.



Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Przedmiotu Specyfikacji Technicznej
na podstawie ponizszych wymagarn:

2.1.przygotowanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej o mocy catkowite]
16.2 KWp:

a. Projekt powinien okresli¢ typ modutéw fotowoltaicznych (PV) oraz ich
rozmieszczenie, przy zachowaniu koniecznosci zastosowania — modutdw
fotowoltaicznych o mocy 405 Wp w ilosci 40 szt.

Rekomenduje sie model modutu PV - LONGI LR5-54HIB-405M-405Wp (FB)
(Wykonawca ma mozliwo$¢ zaoferowania innego modelu  urzadzenia,
o parametrach pracy nie gorszych niz rekomendowane urzadzenie).

Rekomenduje sie inwerter SolarEdge SE16K (Wykonawca ma mozliwose
zaoferowania innego modelu urzadzenia, o parametrach pracy nie gorszych
niz rekomendowane urzadzenie).

Rekomenduije sie optymalizatory mocy SolarEdge P850 (Wykonawca ma mozliwos¢
zaoferowania innego modelu urzadzenia, o parametrach pracy nie gorszych niz
rekomendowane urzadzenie).

Rekomenduje sie konstrukcje wsporcze balastowe BK Solar IROC® 83 10°.
(Wykonawca = ma mozliwos¢ zaoferowania innego modelu  konstrukcji,
o parametrach nie gorszych niz rekomendowana konstrukcja).

b. Projekt powinien zawiera¢ m.in.: opis mocy maksymalnej i tolerancje mocy modutow
fotowoltaicznych, rodzaj ogniwa, minimaing sprawno$¢ modutéw (wydajnosc)
w okresie czasu, zakres temperatury pracy dedykowanych moduidw PV,
maksymalne obcigzenie modutéw wiatrem i $niegiem, ich rozmieszczenie w miejscu
montazu, rodzaj zastosowane] konstrukcji wsporczej pod zaprojektowang ilosc
modutéw PV, oraz materiat z jakiego zostanie wykonana, ilos¢ falownikow.

c. Projekt powinien zawiera¢ parametry techniczne falownika m.in. opis sprawnosci
urzadzen, parametry wejscia (DC) i wyjscia (AC), sposéb prowadzenia tras
kablowych i rodzaj okablowania oraz konkretne parametry podigczenia instalacii
fotowoltaicznej do miejsca przytgczenia instalacii.

d. Projekt craz instalacja fotowoltaiczna powinny zosta¢ wykonane zgodnie
zaproponowanymi rozwigzaniami, okresionymi w Analizie Wykonawczej, ktora jest
zatgcznikiem do Specyfikacji Technicznej nr 1.




e. Projekt powinien zawiera¢ minimaine i maksymalne parametry kazdego z urzgdzen,
powinny one zostac jasno okreslone w projekcie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i rozwigzaniami technicznymi (urzgdzenia fabrycznie nowe),

f.  Projekt wykonawczy zostanie wykonany w 3 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej,

2.2.Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej,

2.3.Dostawe, montaz | konfiguracja oraz uruchomienie instalacji oraz dokonanie
niezbgdnych zgtoszen i uzgodnien,

2.4.Przeszkolenie pracownikow Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu w zakresie
eksploataciji instalacji fotowoltaicznej i jej biezgcego utrzymania,

2.5.Gwarancja na moduty fotowoltaiczne (PV) — nie mnigj niz 12 lat (na liniowy spadek
wydajnosci) — nie mniejsza niz 25 lat,

2.6. Gwarancja na konstrukcje wsporcza PV — nie mniej niz 10 lat,
2.7.Gwarancja na falowniki — nie mniej niz 12 lat,

2.8. Gwarancja na optymalizatory — nie mniej niz 25 lat,

2.9. Gwarancja na ustuge montazu — nie mniej niz 3 lata,

2.10. Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa z wykorzystaniem materiatdw sprawdzonej
jakosci,

. Projekty przedtozone w wersji elektronicznej powinny by¢ zapisane w plikach edytowalnych
umieszczonych w folderach o tej samej zawartosci jak wersja papierowa dokumentacji.
Dokumentacja elekironiczna powinna Scisle odzwierciedlaéc wersje papierowg
dokumentacii.

. Po wykonaniu prac montazowych, a przed uruchomieniem urzadzen firma wykonawcza
wykona i przedtozy stosowng dokumentacje Inwestorowi z pomiaréw stanu izolacji kabli
zasilajgcych, rezystancji uziemienia oraz innych wymaganych przepisami badan
i pomiarow.

. Instalacja fotowoltaiczna powinna zosta¢ przygotowana z fabrycznie nowych materiatow
oraz urzadzen, niezbednych do jej wykonania.



6. Zaprojektowany system fotowoltaiczny powinien zapewniaC wiasciwg ochrong

przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa i odgromowa,.

. Wykonawca catego zadania inwestycyjnego zobowiazany jest rowniez do dokonania wizji
lokalnej miejsca, gdzie planowana jest instalacja fotowoltaiczna oraz uzyskania na swojg
odpowiedzialnos$¢ i ryzyko wszelkich informacji, ktére mogg by¢ istotne dla prawidtowego
przygotowania projektu.

. llos¢ paneli fotowoltaicznych zostanie okreslona przez projektanta. Miejsce planowanej
instalaciji zostato przedstawione na ponizszej wizualizacji:
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. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
nie wymaga decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz zgioszenia, o ktorym mowa w art. 30
ww. ustawy, wykonywanie robdt budowlanych polegajacych na instalowaniu urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kKW.

Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu ma swojg siedzibe w budynku przy ul. Matomtyriskiej 1
w Grudzigdzu. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest naterenie Uktadu
Urbanistycznego Srédmiescia zatozonego w XIX w., ujgtego w wojewddzkiej oraz gminnej
ewidencji zabytkéw. Ponadto obszar ten jest objety strefg ochrony historycznej architektury
i zespotow zabudowy $rodmiejskiej wyznaczong w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wskazanym w Uchwale NrVIlI/47/11 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia
27 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r. Nr 170, poz. 1472 z dnia 29 lipca
2011 r.). Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla budynku Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu obowigzuje nakaz uzgodnienia
z wiasciwym organem ochrony konserwatorskiej planowanych inwestycji w obszarze
strefy. W granicach miasta uzgodnienn w zakresie zabytkéw niewpisanych do rejestru
zabytkow dokonuje Prezydent Miasta Grudzigdza na podstawie porozumienia z dnia
18 listopada 2011 r. zawartego z Wojewoda Kujawsko — Pomorskim.



Miejski Konserwator Zabytkéw z up. Prezydenta Grudzigdza zaakceptowat zaplanowane
przedsiewziecie.

10.Ze wzgledu na kryteria podane w § 3 ust. 1 pkt. 54 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
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10wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatlywad
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) inwestycje nalezy rozpatrywa¢ pod wzgledem
zajmowanej powierzchni i ewentualnego wystepowania obszaréw chronionych. Z uwagi
nabrak wystgpowania w granicach planowanej inwestycji obszaréw chronionych,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726), decydujgcym kryterium jest powierzchnia. Jako,
ze planowana inwestycja ma zajmowac powierzchnie mniejszg niz 1ha, inwestycja nie
zalicza sig do przedsigwzie¢ moggcych potencijainie znaczaco oddziatywad na srodowisko.
Z tego tez wynika, ze projekt nie wymaga otrzymania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

.Zagospodarowanie we wlasnym zakresie odpadéw wytworzonych w ramach Przedmiotu

zamowienia przez Wykonawcg powinno sie odbywa¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. . Dz.U. z 2022r., poz. 699 ze zm.).

12. Zatgczniki do Specyfikacji Techniczne;j:

Zat. Nr 1 - Analiza Wykonawcza
Zat. Nr 2 — Plan balastowy

Zat. Nr 3 — koncepcja systemu
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